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1. Premessa

Il Comune di Trieste ha affidato ad ASACERT S.r.l. incarico di verifica del progetto esecutivo rela-
tivo della realizzazione del Centro Polisportivo di San Giovanni ubicato in Viale Raffaelio Sanzio /
Via Cilino a Trieste — Lotto 1 — Stralcio 1.

Le figure coinvolte nella progettazione delle opere sono: PRO_STRUCT S.r.l. - dott. ing. 1ZTOK
SMOTLAK - Geol. Roberto Chiappini

Il presente Rapporto di Ispezione si configura come Rapporto di Ispezione Finale relativamente alla
verifica del progetto esecutivo.

2. Descrizione dell’obiettivo e dell’oggetto delVispezione

Il nuovo complesso Sportivo di San Giovanni sorgera nell’area posta all’intersezione fra Viale Raf-
faello Sanzio e Via San Cilino, in prossimita di Piazzale Gioberti e prevede la realizzazione di due
palestre coperte di dimensioni regolamentari omologabili dal CONJ, in seguito alla parziale demo-
lizione di un fabbricato industriale esistente. Le dimensioni planimetriche del complesso sono
65,50 x 26,50 m pid la bussola posta a sud. Tale sagoma & nata appunto dall’esigenza di ricavare 2
palestre omologabili, atte ad accogliere ambedue campi di pallacanestro e di pallavolo.

La progettazione esecutiva della struttura in oggetto, denominata LOTTO [° STRALCIO 1, oltre agli
interventi conclusivi di demolizione prevede la realizzazione di tutte le opere strutturali del com-
plesso sportivo, quali fondazioni, pilastri, solai, setti portanti, copertura ed involucro edilizio da rea-
lizzare con pannelli prefabbricati.

Uintervento & di natura puramente strutturale e non prevede la messa in funzione del complesso,
nemmeno parziale, che sara ultimato in seguito a lotti d’intervento successivi.

L'intervento strutturale in oggetto consiste nella realizzazione di due corpi di fabbrica adiacenti ma
separati da giunto sismico strutturale, di adeguate dimensioni in modo da evitare fenomeni di mar-
tellamento, come da normativa vigente, e rendere i corpi contigui strutturalmente indipendenti e ca-
ratterizzati ognuno da un proprio organismo sismo-resistente.

I blocco strutturale della “palestra” in oggetto sara realizzato in struttura prefabbricata a pilastri iso-
statici incastrati alla base con travi in c.a.p. di coronamento incernierate. L'ordito principale e se-
condario della copertura si prevedono realizzati in legno lamellare.

La struttura portante dell’edificio “Palazzina Servizi” & realizzata interamente in c.a. gettata in ope-
ra. Presenta dimensioni in pianta di 31.80 x 6.25 m e 15 m circa di altezza da quota strada su 4 li-
velli fuori terra, un piano seminterrato e piano di copertura. E’ costituita da pareti/setti e solette mo-
nolitiche in cemento armato, con tamponamenti verso l'esterno in pannelli prefabbricati e verso
Finterno in muratura di Blocchi LECA irrigidita con cordoli verticali in c.a.. Gli impalcati di piano
sono in soletta monolitica in c.a. di spessore 25c¢cm, con una piccola porzione in lastra predalles e
alleggerimento in polistirolo per permettere in futuro la realizzazione di un secondo vano scale. At-
tualmente nella palazzina consta di un vano scale ed ascensore in c.a..

Scopo del servizio ispettivo affidato ad ASACERT & quello supportare il Responsabile Unico del
Procedimento, mediante l'effettuazione di controlli di qualita, di completezza, di affidabilita, di
congruita tecnico economica nonché di rispetto normativo, nella verifica del progetto esecutivo.

3. Metodo dell’ispezione
Il presente Rapporto di lspezione Finale doecumenta I'attivita di controllo svolta sui documenti di cui
all’allegato II al presente rapporto.
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| documenti sono stati consegnati in versione elettronica.

Il presente Rapporto di Ispezione contiene un parere in merito alla eventuale presenza di criticita e
quindi di aree di rischio e fornisce al Cliente il parere finale in relazione alla rispondenza all'artico-
lo 23, comma 8, del Dlgs 50/2016 e alla sua conformita alla normativa vigente

Nell‘esecuzione delle suddette attivita, ASACERT opera con assoluta indipendenza dalle parti inte-
ressate al processo di verifica, cosi come stabilito dall’appendice A della norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17020.

ASACERT non assume il ruolo di responsabile per I'esecuzione dell’opera (p.e. progettista, costrut-
tore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative re-
sponsabilitd e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorve-
glianza dei lavori.

La valutazione del grado di conformitd, sia in fase intermedia sia finale, pud essere cosi documenta-
ta:

Non Conformita (NC): elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento,
specifiche di buona pratica progettuale, con le richieste prestazionali espresse dal committente o
tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico ecc.) tra i sogget-
ti coinvolti nella realizzazione dell’opera.

Osservazione (0): aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che
la sua completa definizione possa essere effettuata nella successiva fase progettuale/costruttiva, sen-
za che questo si configuri come “non conformita” o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate
ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali; richiesta di chiarimenti, richiesta di do-
cumentazione aggiuntiva.

4. Gruppo di Ispezione

Le verifiche e le attivita di controllo sono state effettuate dal seguente Gruppo di Ispezione:
- coordinatore: Ing. Roberto Mandelli;
- ispettore: Ing. Andrea Banchelli (geologia);

- ispettore: Ing. Debora Malighetti (documentazione generale ed economica; chiusure NC ed
O del progetto strutturale per rapporto finale);

- ispettore: Ing. Federica Marinelli (progetto strutturale).

5. Subfornitori
Per lo svolgimento delle attivita di ispezione oggetto del presente rapporto non sono stati utilizzati
sub-fornitori.

6. Documenti e norme di riferimento
| documenti verificati sono riportati nell’allegato I al presente Rapporto di Ispezione.

Tutta I'attivita ispettiva & stata svolta con riferimento all’articolo 26 del D. Lgs 50/2016. In mancan-
za di atti di indirizzo, linee guida e decreti relativi alla modalita di esecuzione delle verifiche dei
progetti finalizzate alla validazione, si & fatto ancora riferimento alle modalita di verifica indicate
negli articoli 52, 53 e 54 del DPR 207/10.
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Le Norme e i documenti regolamentari di riferimento per I'effettuazione del servizio ispettivo sono:

NORMA TITOLO

UNI CEl EN ISO/IEC | “Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono
17020:2012 ispezioni”

ILAC-P15:06/2014 “Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection

Bodies”

RG-0T rev. 03 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e
Ispezione - Parte Generale”

RG-01-04 rev. 00 “Regolamento per 'accreditamento degli Organismi di Ispezione”

RT-07 rev. 01 “Prescrizioni per |'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A

e B ai sensi della norma UNI CEl EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori di
accreditamento: 1. Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in genera-
le e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica 2. Opere impiantistiche industriali 3. Prodotti,
componenti e servizi per le costruzioni”

RT-10 rev. 01 “Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attivita di verifica
dei progetti ai fini delle relative validazioni.”

Le disposizioni legislative e normative specifiche sono riportate, quando ritenuto utile, nelle parti di
competenza degli allegati |.

7. Allegati

Allegato |: Rapporti finali di verifica (esito: O=osservazione, NC=non conformita) — risposta proget-
tisti ai rilievi del rapporto intermedio — recepimento ASACERT:

- Allegato | — Documentazione generale ed economica;
- Allegato | — Geologia;
- Allegato | — Strutture.

Allegato II: elenco documentazione esaminata.
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8. Conclusioni

In base ai documenti forniti dal Committente, si esprime parere favorevole in merito all’esito della
verifica del progetto esecutivo (costituito dai documenti di cui all’All. Il al presente rapporto), in
termini di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, comma 8 del
DLgs 50/16 e di conformita alla normativa vigente, cosi come previsto dall’art. 26 del D. Lgs 50/16.

Si invita il Committente a tenere in considerazione tutte le osservazioni non risolte, che dovranno
essere rese disponibili come parte integrante della documentazione di progetto.

Nulla & stato omesso rispetto a quanto inizialmente previsto in relazione all’estensione del servizio
ispettivo e non vi sono state deviazioni, modifiche o esclusioni rispetto alle metodologie ispettive
concordate tra ASACERT e il Cliente.
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